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Zapytanie ofertowe nr 1/2017/2.1POIR

dotyczgce dostawy i montazu wraz z uruchomieniem wyposazenia laboratorium w instalacje

systemow klimatyzacji i wentylacji

jako jedno z zadan w projekcie pn. ""Utworzenie laboratorium do badan geometrii i procesu

ksztattowania narzedzi dla przemystu lotniczego i meblarskiego w firmie P.P.U.H. BRYK"
nr projektu POIR.02.01.00-00-0203/16

Dziatanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukture B+R przedsiebiorstw

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdéj 2014-2020
I. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO
P.P.U.H. BRYK Witold Bryk
37-124 Kraczkowa 1663a
NIP: 921-162-09-45
Osoba do kontaktu:
Pawet Pasternak - dyrektor operacyjny
e-mail: przetarg@bryk.biz
Il. PODSTAWA UDZIELANIA ZAMOWIENIA

Podstawg udzielenia zamdwienia sg wytyczne w zakresie kwalifikowalnoéci wydatkéw w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spdjnosci na lata 2014-2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj 2014-2020

I1l. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. W zwiagzku z realizacja projektu "Utworzenie laboratorium do badan geometrii i procesu

ksztaftowania narzedzi dla przemystu lotniczego i meblarskiego w firmie P.P.U.H Bryk.”

WLAFSICIEL
witedd Bryk
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Zamawiajgcy zamierza wyposazy¢ nowoczesne laboratorium badawcze w wydajny, stabilny i trwaty
system wentylacji i klimatyzacji. Projekt realizowany bedzie na terenie nowego zaktadu,
zlokalizowanego w miejscowoséci Jasionka na obszarze SSE Europark Mielec S1. W wydzielonym
specjalnym pomieszczeniu bedgcym laboratorium firmy zamawiajgcy zamierza realizowaé
wymagajacg nowa ustuge polegajgcg na dziatalnosci B+R w stosunku do rynku zewnetrznego.
Realizacja takiej ustugi w oparciu o precyzyjne badania wymaga bardzo restrykcyjnych i
kontrolowanych warunkéw jej przeprowadzania, w $rodowisku gwarantujgcym czystoéé, statosé
warunkow pomiarowych, diagnostycznych i powtarzalnosci proceséw. Wobec powyiszego
zamawiajacy w przedmiotowym zapytaniu oczekuje zagwarantowania dostawy wraz z instalacjg i

uruchomieniem uktadéw wentylacji i klimatyzacji wg opisu:

Laboratorium wentylowane uktadem nawiewno-wywiewnym opartym na centrali wentylacyjnej
potgczonej z siecig kanatéw wentylacyjnych. Centrala umieszczona w obszarze stropu podwieszanego
laboratorium pobiera powietrze bezposrednio z zewnatrz za pomocag czerpni sciennej a nastepnie

filtruje i poddaje obrébce cieplno wilgotnosciowe].

W okresie zimowym powietrze zostaje ogrzewane przez nagrzewnice wodng zasilang z instalacji
grzewczej budynku. Elementem regulacyjnym w ukfadzie ogrzewania jest zawér tréjdrogowy z
sifownikiem sterowanym z automatyki urzadzenia. Centrala posiada wymiennik ciepta, ktéry
podgrzewa Swieze powietrze cieptem uzyskanym z powietrza wywiewanego, ktére nastepnie zostaje
wyrzucone bezposrednio na zewnatrz.

Uzdatnione powietrze rozprowadzane jest kanatami, w ktérych zamontowane bedg kratki
wentylacyjne nadmuchujgce strugg w strefe przebywania ludzi, a nastepnie, jako zuzyte powietrze
trafia do instalacji wywiewnej, stamtad do centrali i na zewnatrz. Kanaty i kratki wentylacyjne
umieszczone w gornej czesci pomieszczenia. Obstuga uktadu polega na zatgczaniu i wytaczaniu
centrali z panelu sterujgcego przed uzytkowaniem wentylowanego pomieszczenia. Dodatkowg opcja
umozliwiajgcg zmniejszenie ilosci nawiewanego i wycigganego powietrza jest zastosowanie

falownikéw w uktadzie sterujgcym.

Centrala wentylacyjna

Na podstawie minimalnych ilosci powietrza S$wiezego oraz zyskdow ciepta w pomieszczeniu
wentylowanym dobrano centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta z funkcja ogrzewania i
chtodzenia.

Wyposazenie i charakterystyka centrali:

- centrala o wydajnosci min 1000m3/h
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- wymiennik ciepta

- nagrzewnica wodna

- chtodnica wodna

Koncowe elementy nawiewne i wywiewne
Dla nawiewania powietrza zastosowano kratki z kierownicami ruchomymi i przepustnicami
regulowanymi od przodu dostosowane do montazu w kanale typu Spiro. Elementami wyciggowymi

beda kratki z kierownicami statymi réwniez przystosowane do montazu w kanale typu Spiro.

Kanaty wentylacyjne
Uktad posiada kanaty wentylacyjne o przekroju prostokgtnym A/l i kotowym (spiro) B/l wykonane z
blachy stalowe] ocynkowanej. Kanaty w wentylatorni nalezy izolowa¢ otuling z wetny mineralnej o

grubosci 30mm.

Klimatyzacja

W pomieszezeniu zaprojektowano klimatyzator scienny o mocy ok. 2,6 kW, dodatkowym Zrodtem
chtody jest schtodzone powietrze dostarczone przez centrale wentylacyjng. Zrédtem chtodu do
centrali jest agregat freonowy o mocy ok. 5,0 kW ( w zakresie 0,8-6,2 kW ). Przewody freonowe

izolowane otulinami kauczukowymi o gr. 9mm. Instalacja skroplinowa — grawitacyjna wtgczona do

najblizszej umywalki z syfonem bezzapachowym.

Wentylacja pomieszczenia laboratorium:

Projekt i wykonawstwo wentylacji mechanicznej ze wzgledu na zapewnienie wysokiego poziomu
komfortu cieplnego w ogrzewanych i wentylowanych pomieszczeniach oraz zminimalizowanie
kosztow eksploatacyjnych instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o higieniczng centrale o konstrukcji
bezszkieletowej z wysokosprawnym przeciwpragdowym wymiennikiem ciepta.

Centrala wentylacyjna musi spetnia¢é ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1254/2014 z dnia 7 lipca
2014 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/125/WE w
odniesieniu do wymogdw dotyczacych Ekoprojektu dla systeméw wentylacyjnych obowigzujacych od

1 stycznia 2018 r.

Parametry charakterystyczne obudowy centrali wentylacyjnej:
e wiasciwosci spetniajace norme PN-EN-1886: 2008 potwierdzong certyfikatem TUV

e wytrzymatos$¢é mechaniczna obudowy — min klasa D1 i CICIEL

v/old Bryk
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Szczelnos¢ obudowy:

- przy podcisnieniu 400 Pa — min klasa L1

- przy nadci$nieniu 700 Pa - min klasa L1

Szczelnos¢ zamocowania filtra

- przy podcisnieniu 400 Pa — min klasa filtra F9

- przy nadci$nieniu 400 Pa — min klasa filtra F9

wspotczynnik przenikania ciepta - min klasa T3
wspotczynnik wptywu mostkéw termicznych - min klasa TB3

izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — max 20db w przedziale do 250Hz, max 35db w przedziale

do 1000Hz
Blachy obudowy zewnetrzne i wewnetrzne — blacha powlekana w kolorze RAL9010 (biaty).
Pokrywy inspekcyjne od srodka, obudowa odkraplacza ze stali nierdzewnej.

Sciany o gruboéci min 25 mm do 30 mm, z wetna mineralna niepalna w klasie pozarowej Al.

Uktad nawiewno-wywiewny centrali wentylacyjnej powinien pracowaé w trybie ciagtym z

mozliwoscig redukcji pracy nocnej.

Parametry charakterystyczne nawiewu centrali wentylacyjnej:

V = min 1000-1100 m*/h, max AP w przedziale 235-265 Pa

filtracja powietrza - filtry kasetowe min klasy EU-5

odzysk ciepta realizowany na wysokosprawnym przeciwpragdowym wymienniku ciepta o
sprawnosci odzysku ciepta nie mniejszej niz 82,5%

zespo6t wentylatorowy AC o poborze mocy w punkcie pracy nie wiekszym niz 0,28 kW i
sprawnosci nie mniejszej niz 65%, SFP nie wieksze niz 0,95 kW/m3/s

w okresie zimowym ogrzewanie powietrza nawiewanego ma by¢ za pomoca nagrzewnicy
wodnej o mocy obliczeniowej w przedziale 4-4,5kW kW (Tn = +18°C, parametr wody 70/50,
predkos¢ powietrza w oknie wymiennika nie wieksza niz 2 m/s, opory przeptywu czynnika nie
wieksze niz 0,3 kPa)

w okresie letnim powietrze wstepnie chfodzone na chtodnicy freonowe] o mocy
obliczeniowej w przedziale 2,15-2,25kW, odparowanie czynnik +6°C (Tn = +25°C, Tz/dw =

+30°C/55%), Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika nie wieksza niz 2,6 m/s.

Parametry charakterystyczne wywiewu centrali wentylacyinej:

WL CIGIEL
Vitold Bryk
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e V= min 1000-1100 m?/h, max AP w przedziale 235-265 Pa

¢ filtracja powietrza - filtry kasetowe min klasy EU-5

e zespdt wentylatorowy AC o poborze mocy w punkcie pracy nie wiekszym niz 0,25 kW i

sprawnosci nie mniejszej niz 65%, SFP nie wieksze niz 0,75 kW/m3/s

Parametry charakterystyczne jednostki — agregat do centrali:

Chtodzenie

W zakresie 0,8 - 6,2 kW

e Nominalny pobdr mocy: nie wiekszy niz 1.63 kW
e Wspdtczynnik EER: nie mniejszy niz 3.25
Grzanie

W zakresie 0,9 - 7,0 kW

Nominalny pobér mocy: nie wiekszy niz 1.50 kW

Wspdtczynnik COP: nie mniejszy niz 3.73

Maksymalny pobdr pradu: 2200 W

Poziom ci$nienia akustycznego: nie wiekszy niz : 56,5 dB

Poziom mocy akustycznej: nie wiekszy niz : 64 dB

Wymiary jednostki: nie wieksze niz : 800x333x554 ( szer/gteb/wysoko$é)
Wymagany zakres temperatury pracy:

a. chtodzenie: od -15 do + 50

b. grzanie: od-15do + 24

Parametry charakterystyczne jednostki wewnetrznej do klimatyzatora w pomieszczeniu:

Chtodzenie

Nominalna: 2,6 kW (1,2 -3,3 kW)

Nominalny pobér mocy: nie wigkszy niz 0,82 kW
Wspdtczynnik EER: nie mniejszy niz 3.19
Wspdtczynnik SEER: nie mniejszy niz 6,8

Klasa energetyczna: nie mniejsza niz A++

Grzanie

Nominalna: 2,9 kW (0,8 — 3,7 kW)
Nominalny pobdr mocy: nie wiekszy niz 0,81 kW
Wspétczynnik COP: nie mniejszy niz 3.58
Wspétczynnik SCOP: nie mniejszy niz 4,1
Klasa energetyczna: nie mniejsza niz A+
Poziom cisnienia akustycznego jednostki wewnetrznej: nie wiekszy niz: 28/35/40 dB
WL CICIEL

ifold Bryk
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e (niski/$redni/wysoki)

e Poziom mocy akustycznej: nie wiekszy niz: 53 dB

e  Wymiary jednostki: nie wieksze niz: 770x300x555 mm ( szer/gteb/wysokos¢)
e Waga: nie wieksza niz: 27 kG

Parametry charakterystyczne jednostki wewnetrznej do klimatyzatora w pomieszczeniu:

e Poziom ci$nienia akustycznego: nie wiekszy niz: 55 dB
e Poziom mocy akustycznej: nie wiekszy niz: 58 dB
e Dtugosci instalacji: nie mniejsza niz 25 m
e Maksymalna roznica poziomdw: nie mniejsza niz 10 m
e Wymagany zakres temperatury pracy:

a) chtodzenie: od -15 do + 50

b) grzanie: od-15do + 30

2. Wobec zamontowanych urzgdzen wymagana bedzie mozliwos¢ pracy ciaggte], przez caty rok, 24h
na dobe.

3. Wykonawca w ramach realizacji zamowienia zobowigzuje sie zapewni¢ niezbedne przeglady
zamontowanych instalacji w celu ich prawidtowego funkcjonowania przez okres gwarancji.

4. Wykonawca dokona wszelkich innych prac, niewymienionych przez Zamawiajgcego a wymaganych
do prawidtowego funkcjonowania instalacji klimatyzacyjnej we wskazanych pomieszczeniach.

5. Dostarczenie instrukcji obstugi w jezyku polskim przed podpisaniem protokotu odbioru
koricowego.

6. Dostarczony przedmiot zamdwienia musi by¢ fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i
prawnych.

7. Zamawiajgcy wymaga udzielenia gwarancji na instalacje systemow klimatyzacji i wentylacji na
okres nie krétszy niz 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru.

8. Wykonaweca bedzie zobowigzany do objecia zamontowanych urzadzen i instalacji serwisem 24h z
czasem reakcji na zgtoszenie nie dtuzszym niz 24 godziny, w tym przeprowadzenia obowigzkowych
przegladdw i czyszczenia klimatyzacji przez caty okres gwarancyjny zaoferowany w ztozonej przez

Wykonawce ofercie.

Warunki finansowe:

Ptatno$¢ koricowa w ciggu 14 dni od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego

IV. KOD WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN CPV

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

WEAZRICIEL
Wy/ d Bryk
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V. O UDZIELENIE ZAMOWIENIA MOGA UBIEGAC SIE WYKONAWCY, KTORZY SPELNIAJA
NBASTEPUJACE WARUNKI:

1. W stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogtoszono upadtosci.

W celu spetnienia warunku Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé aktualny odpis z wtasciwego
rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed

uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. V.1 Zapytania - sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajgce odpowiednio,
ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci, wystawione nie wczeéniej niz 3 miesigce

przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. Posiadajg odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

Wykonawcy ubiegajacy sie o zamodwienie s3 zobowigzani wykazaé, ze wykonali w okresie ostatnich 3
lat a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, w tym czasie co najmniej trzy realizacje, z
ktérych kaida polegata na dostawie i montazu wraz z uruchomieniem instalacji systeméw

klimatyzacji i wentylacji

Ocena spetnienia warunku odpowiedniej wiedzy i doswiadczenia zostanie dokonana w oparciu o
ztozone przez Wykonawce oswiadczenie, ktérego wzér stanowi zatacznik nr 8 do niniejszego
zapytania. Zamawiajacy zada aby do oswiadczenia zatgczonego zostaty kopie referencji od klientdw,

potwierdzajgce zawarte w oswiadczeniu informacje.

4. Znajdujg sie w_sytuacji_ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej prawidtowe wykonanie

zamowienia

W celu spetnienia warunku Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ o$wiadczenie zgodnie z zatgcznikiem

nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego

5. Nie sg powigzani osobowo lub kapitatowo z Zamawiajgcym

Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy zamawiajgcym
lub osobami upowainionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu zamawiajgcego lub osobami
wykonujgcymi w imieniu zamawiajacego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcg , polegajace w szczegélnoéci na:
WEA! ICIEL

witbld Bryk



Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz

Inteligentny Rozwdj Rozwoju Regionalnego

a) uczestniczeniu w spétce jako wspdlnik spétki cywilnej lub spétki osobowe;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji
¢) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, petnomocnika

d) pozostawaniu w zwigzku matieriskim w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu spetnienia warunku Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ oéwiadczenie o braku powiazar

osobowych i kapitatowych stanowigce zatgcznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Wptacg wadium w terminie i na zasadach okre$lonych w punkcie IX. zapytania ofertowego

Niespetnienie jakiegokolwiek z wyzej wymienionych kryteriéw, skutkowaé bedzie odrzuceniem

oferty.

VI. TERMINY REALIZACJI ZAMOWIENIA:
1. Realizacja zamdwienia nastapi nie pdZniej niz do dnia 31-08-2017.

2. Bieg terminu realizacji zamdwienia liczony bedzie od dnia podpisania umowy.

Vil. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Wybdr najkorzystniejszej oferty nastapi w oparciu o nastepujgce kryteria:
1) Cena netto - waga 55 pkt.

Liczba punktéw "cena netto" bedzie przyznawana wedtug ponizszego wzoru:

(najnizsza cena catkowita Cmin ze wszystkich cen netto zaproponowanych przez wszystkich

oferentéw /cene catkowitg Chad netto oferty badanej) x 55 pkt.

Cmin
Chad

A= )x 55 pkt

UWAGA!

Cene ofertowg nalezy poda¢ w walucie polskiej PLN (ztoty polski) lub w euro. W przypadku ztozenia
oferty w euro, Zamawiajacy dokona przeliczenia tej waluty na ztoty polski w celu poréwnania i oceny

WLASEZICIEL
witold Bryk
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ofert, zgodnie ze $rednim kursem ztotego w stosunku do euro, ogtoszonym przez NBP na dzieri
publikacji niniejszego zapytania ofertowego na dedykowanej stronie internetowej wskazanej w

komunikacie Ministra Rozwoju www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, przyjmujac

do przeliczenia cene netto wskazang przez Wykonawce w formularzu ofertowym.

2) Oferowany okres gwarancji na urzadzenia i instalacje klimatyzacyjne (podany w miesigcach) - waga

20 pkt.
Uwagal

Okres gwarancji na urzadzenia i instalacje klimatyzacyjne nie moze byé krétszy niz 24 miesiace.

Kryterium bedzie oceniane zgodnie z ponizszym wzorem:

(gwarancja G1 na urzadzenia i instalacje klimatyzacyjne podana w miesigcach oferty
badanej/najdtuzsza gwarancja GImax na urzgdzenia i instalacje klimatyzacyjne podana w miesiacach

ze wszystkich zaproponowanych przez wszystkich oferentéw) x 20 pkt.

B=( =) x20 pkt

Glmax
3) Oferowany termin realizacji (podany w tygodniach) - waga 25 pkt.
Uwagal!

Termin realizacji nie moze by¢ dtuzszy niz do 31.08.2017. Bieg terminu realizacji zamdwienia liczony

bedzie od dnia podpisania umowy.
Kryterium bedzie oceniane zgodnie z ponizszym wzorem:

(termin realizacji T1 podany w tygodniach oferty badanej/najdtuzszy termin realizacji T1max podany

w tygodniach ze wszystkich zaproponowanych przez wszystkich oferentéw) x 25 pkt.

C= (—)x 25 pkt
Wszystkie obliczenia zostang dokonane z doktadnoscig do drugiego miejsca po przecinku
Ostateczna liczba punktow obliczona bedzie dla kazdej z ofert zgodnie z wzorem
P=A(pkt) + B(pkt) +C(pkt), gdzie:

P - liczba punktow badanej oferty

A- liczba punktdw przyznanych w kryterium cena netto oferty

WELAS IEL
Wit Bryk
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B - liczna punktéw przyznanych w kryterium okres gwarancji na urzadzenia i instalacje klimatyzacyjne
C - liczba punktéw przyznanych w kryterium termin realizacji.
2. Ocenie beda podlegac wytacznie oferty niepodlegajgce odrzuceniu

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdrej zostanie przyznana najwyzsza liczba punktdw

na podstawie ww. kryteriéw

4. Zamawiajgcy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

przedstawianym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

VIil. OFERTA MUSI ZAWIERAC NASTEPUJACE ELEMENTY:
1. Wypetniony formularz ofertowy - zatgcznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego

2. Dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu

okreslone w pkt. V zapytania ofertowego,

3. Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca do oferty dofgczyt dokument lub dokumenty, z ktdrych
wynikaé bedzie uprawnienie do podpisywania oferty np. aktualny odpis z wiasciwego rejestru,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej. Wymagane dokumenty mozna ztozyé w

formie kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Jezeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisujgcej oferte nie wynika z zatgczonego dokumentu,
o ktdrym mowa w pkt. 3 do oferty nalezy dotaczy¢ petnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii

poswiadczonej notarialnie.

4. Szczegdtowy opis ustugi, etapdw realizacji i innych istotnych informacji, pozwalajgcych na petng

i jednoznaczng ocene zgodnosci oferowane]j ustugi z zapytaniem ofertowym.
IX. WADIUM
1. Zamawiajgcy wymaga wniesienie wadium w wysokosci 2 000 zt (dwa tysiace ztotych)

2. Wadium musi by¢é wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert przez co nalezy rozumieé

uznanie rachunku Zamawiajgcego.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej formie - pienigdzu

WEAS IEL
wit Bryk



Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz

Inteligentny Rozwéj Rozwoju Regionalnego

4. Wadium wnoszone w pienigdzu wpfaca sie przelewem na rachunek Zamawiajgcego prowadzony

przez Bank Pekao S.A. nr rachunku 42 1240 1792 1111 0010 5321 1612
5. W tytule przelewu nalezy wpisa¢ "Wadium - zapytanie ofertowe nr 1/2017/2.1POIR"
6. Wadium wnoszone w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.

7. O wniesieniu wadium w terminie decydowa¢ bedzie data i godzina wptywu érodkéw na rachunek

bankowy Zamawiajgcego.
8. Zamawiajacy zatrzymuje wadium jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreélonych w

ofercie

b) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po

stronie wykonawcy

9. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewainieniu postepowania, z wyjgtkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata

wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzezeniem. ust. 10§ 11

10. Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktdry wycofat oferte przed

uptywem terminu sktadania ofert.

11. Zamawiajgcy zwraca wadium wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana niezwtocznie po

podpisaniu umowy.

X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni.

2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie z wraz z uptywem terminu skfadania ofert.
XI. MIEJSCE | TERMIN SKtADANIA | OTWARCIA OFERT:

1. Wykonawca powinien umiesci¢ oferte w zamknietej kopercie (paczce)

2. Oferty nalezy sktada¢ w formie pisemnej w siedzibie Zamawiajgcego : 37-124 Kraczkowa 1663a z

dopiskiem " Oferta dotyczaca Zapytanie ofertowe nr 1/207/2.1POIR dotyczaca dostawy i montazu

wraz z uruchomieniem osazenia laboratorium w instalacje systeméw klimatyzacji i wentylacji"

Koperta (paczka) musi zawierac takze dopisek "Nie otwieraé do dnia 06-06-2017 do godz. 14:30"
WEAS /
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3. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 06-06-2017 o godz. 14:00 Oferty otrzymane przez

Zamawiajgcego po tym terminie zostang zwrécone bez otwierania.

4. Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 06-06-20170 godz. 14:30 w siedzibie Zamawiajacego.

Xll. DODATKOWE POSTANOWIENIA

1. W ramach zamdwienia nie ma mozliwosci sktadania ofert wariantowych, warunkowych lub ofert

czesciowych.

2. Zamawiajacy po dokonaniu oceny nadestanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty , co

zostanie udokumentowane protokotem postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Informacja i wyniku postepowania zostanie wystana do kazdego oferenta, ktéry ztozyt oferta oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajagcego www.bryk.biz oraz na stronie

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

4. Z wykonawcg, ktéry uzyska najwyzszg liczbe punktéw Zamawiajgcy podpisze umowe na realizacje
przedmiotu zamoéwienia wedtug wzoru, ktéry stanowi zatacznik nr 7 do niniejszego zapytania

ofertowego

5. W przypadku, gdy wykonawca odméwi podpisania umowy z zamawiajacym, zamawiajacy podpisze
umowe z kolejnym wykonawcy, ktéry w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia uzyskat kolejna

najwyzszg liczbe punktow.

6. Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli:

a) wykonaweca nie wykazat spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
b) tres¢ oferty nie odpowiada wymogom ogtoszenia

c) wykonawca zaoferowat razgco niskg cene

d) oferta stanowi naruszenie uczciwej konkurencji

7. Zamawiajacy uniewazni postepowanie, jezeli:

a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu

b) cena najkorzystniejsza oferty przekracza mozliwosci finansowe zamawiajgcego
WL ICIEL
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c) postepowanie jest obarczone istotng wadg

d) w wyniku zmiany obiektywnych warunkdéw, realizacja zamdwienia nie lezy w interesie

zamawiajgcego

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postgpowania w catosci bez podania przyczyny.
Uwaga!

Postepowanie ofertowe nie podlega postepowaniu odwotawczemu

Koszt opracowania oferty ponosi w catosci oferent.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoéé zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia wytgcznie w formie pisemnego

aneksu z nastepujgcych powodow:

1) Zamawiajacy dopusci mozliwoéé aneksowania terminu realizacji tylko w szczegélnie uzasadnionych

przypadkach niezaleznych od Wykonawcy:
Termin realizacji zamdéwienia moze ulec zmianie w nastepujgcych sytuacjach:

a) w przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od wykonawcy na jego uzasadniony wniosek
pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych wykonawca nie mégt przewidzie¢ na

etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona

b) w przypadku opdznienia Zamawiajgcego w rozstrzygnieciu postepowania prowadzonego w trybie

zapytania ofertowego oraz opdznienia Zamawiajgcego w podpisaniu umowy

¢) w przypadku zawinionego przez Zamawiajgcego nieprzekazania Wykonawcy dokumentdow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiajacy zobowigzany byt do przekazania

takich dokumentéw Wykonawcy

d) wystagpienia okolicznoéci, ktérych obiektywnie nie moina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy
e) przedtuzenia procedury udzielenia zaméwienia z winy Zamawiajgcego

2) Wynagrodzenie wykonawcy okreélone w umowie moie ulec zmianom w nastepujgcych

przypadkach

a) zmiana stawki urzedowe] podatku VAT o kwote wynikajacg z tej zmiany WL CIGIEL

Id Bryk
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3) Inne zmiany:
a) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy

b) otrzymania decyzji jednostki finansujacej projekt zawierajgcej zmiany zakresu zadari termindw
realizacji czy tez ustalajgcej dodatkowe postanowienia, do ktdrych zamawiajacy zostanie

zobowigzany
4) Warunki zmian
a) inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego

b) uzasadnienie zmian - prawidfowa realizacja przedmiotu umowy obnizenie kosztéw, zapewnienie

optymalnych parametréw jakosciowych

c¢) forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
9. Zamowienia uzupetniajace:

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajgcych

10. Oferty ztozone po wskazanym terminie nie beda rozpatrywane. Liczy sie data i godzina wptyniecia

oferty do siedziby Zamawiajacego.

11. W ramach sktadania wniosku o dofinansowanie oferty moga zosta¢ przekazane w celu weryfikacji

do wtasciwej instytucji publiczne;j.

12. Zamawiajgcy moze zgda¢ powtdrzenia czynnosci lub uniewaznienia postepowania, jezeli
podmioty biorgce udziat w postepowaniu wptynety na jego wynik w sposéb sprzeczny z prawem lub

wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej

13. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajgcy zamiesci informacje o wyborze
na swojej stronie internetowe] www.bryk.biz oraz na stronie

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania przetargowego w kazdym

czasie bez podania przyczyny, w szczegélnosci, gdy kwota przeznaczona przez Zamawiajacego na

wykonanie zamdwienia bedzie nizsza od oferty przewidujacej najnizsza cene. W takim wypadku

wykonawcom nie przystuguja zadne roszczenia z tego tytutu.
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15. Oferent ma mozliwo$¢ sktadania pytan do niniejszego Zapytania ofertowego. Treéé zapytari wraz

z odpowiedziami Zamawiajacy przekazuje do wiadomosci wszystkich oferentéw za pomoca wiasnej

strony internetowe] oraz strony www.hazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

16. Sposob porozumiewania sie Zamawiajacego z oferentami: szczegdétowych informacji nt

przedmiotu zamdwienia:

a) Zamawiajacy dopuszcza sktadanie zapytari w sprawie przedmiotu zaméwienia za posrednictwem

poczty elektronicznej pod adresem przetarg@bryk.biz

b) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane mu w

sposob innych niz odpisany w punkcie XI1.16.a

17. Wykonawca moze sktadac zapytania w sprawie przedmiotu zamdéwienia nie pdzniej niz do korica

dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
18. Wszelkie koszty zwigzane z udziatem Wykonawcy w niniejszym postepowaniu ponosi Wykonawca

19. Zapytanie ofertowe zostato opublikowane na stronie internetowej Zamawiajacego www.bryk.biz

w zakfadce zapytania oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym majg zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego

ZALACZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zatacznik nr 1 - Projekt laboratorium

Zatacznik nr 2 Projekt dachu laboratorium

Zatacznik nr 3 Przedmiar

Zatacznik nr 4 Oswiadczenie - sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zatacznik nr 5 Oswiadczenie o braku powiazan

Zatacznik nr 6 Wzor oferty

Zatacznik nr 7 Wzér umowy o p.U.H. BRYK WITOLD BRYK

a7-124 Kraczkowa 1663 a

gl - . ot e - NIP 9211620945, Regon BE0,
Zatacznik nr 8 Oswiadczenie -wiedza i doswiadczenie Tel. 17 225 04 77 tal/iax 17 ==
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